~ Municipio Departamento de Administragdo, Finangas e Recursos
Palmela  vmanos
Camara Municipal
Divisdo de Atendimento e Administragio Geral

Edital

N.© 138/DAFRH-DAAG/2021

CONTROLO DE QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO (REDE EM BAIXA)
1° TRIMESTRE DE 2021

ALVARO MANUEL BALSEIRO AMARO, Presidente da Camara Municipal de Palmela:

Torna publico, nos termos do n.° 2, do artigo 17.9, do Decreto-Lei n© 306/2007, de 27 de agosto, alterado
pelo Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de dezembro, os resultados gerais e os correspondentes a cada uma das
dezoito zonas de abastecimento do Concelho (Aguas de Moura; Aldeia Nova da Aroeira; Asseiceira/Forninho;
Barra Cheia; Biscaia/Brejos do Assa; Cajados; Carrascas; Carregueira; Fernando PG; Gambia; Golf do
Montado; Lagoinha; Marquesas; Nucleos Rurais; Palmela; Pinhal Novo; Quinta do Anjo/Cabanas; Vila Amélia)
das andlises de demonstragdo de conformidade, obtidos em colheitas de agua na rede publica de
distribui¢do de 4gua em baixa, de acordo com o Plano de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), aprovado

pela Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos (ERSAR), que se anexam ao presente edital.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vao ser afixados nos lugares publicos do

costume.

Palmela, 24 de junho de 2021.

Largo do Municipio, 2954-001 PALMELA
geral@amn-palmela.pt NIF: 506 187 543

7EL.: 212 336 600 Fax: 212 336 619
MOD CMPF013 Pég 1/1



CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS DE MOURA DO CONCELHO DE

PALMELA

12 TRIMESTRE 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n2152/2017, de 7 de
dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do

01 de Janeiro a 31 de

consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). Marso
Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
fixado no DL 306/2007, L. ) 9
Parametro {unidades) incluindo altera/gaes N.2 A.nallses % Cumprimento Ana’/loises
introduzidas pelo DL | Minimo | Maximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
152/2017

Desinfetante residual (mg/L) -— 0,5 0,6 0 100% 3 3 100%
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 C (N/ml) Sem alteragao anormal N/D N/D 0 100% 1 1 100%
Namero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal N/D N/D 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) =6,5e <9 5,9 5,9 1 0% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 --- --- --- - --- - -
Antiménio (ug/L Sb) 5 --- --- - - - - -
Aluminio (ug/L Al) 200 --- --- --- - - - ---
Niquel (pg/L Ni) 20 --- - - - - - -
Crémio (ug/L Cr) 50 --- --- - - - - -
Mercurio (pg/L Hg) 1 --- --- --- --- —- --- ---
Arsénio (ug/L As) 10 - - --- --- ~—- --- —
Boro (mg/L B) 1,0 = = --- --- - --- ---
Fluoretos (mg/L F) 1,5 i e - --- --- --- ---
Nitratos™ (mg/L NO3) 50 - - - - - - -
Condutividade (nS/cm a 202C) 2500 178 178 0 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 -— --- - --- - - --
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - - - - - --
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - - - --- --- --




Nitritos (mg/L NO,) 0,5 — — — — — — —
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 - - - - — — -
Cor {(mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% 7
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100% !
Magnésio (mg/L Mg) - - - — — — — —
Calcio (mg/L Ca) - - — — — — — —
Sédio (mg/L Na) 200 - — — — — — -
Sulfatos (mg/L SO,) 250 — - —- - — — —-
Ferro (pg/L Fe) 200
Turvacdo (NTU) 4 <0,7 <0,7 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO;) 10 — — — — — —
Sabor a 252C {Factor de diluigdo) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) — - — — - — — —
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 — — - — — —
Cobre (mg/L Cu) 2,0 — — — — — — —
Chumbo (ug/L Pb) 10 . — — — — — —
Selénio (ug/L Se) 10 - — — — — —
Pesticidas
Bentazona (ug/L) 0,10 — - — — — —
Clorpirifos -—- -—- - — — — —
Metalaxil - - - - - -— -
Alacloro (pg/L) 0,10 - - - — — — —
Diurdo - — -—- - - -— —
Desetil-terbutilazina (pg/L) 0,10
Terbutilazina (ug/L) 0,10 - — — — — — —
Imidaclopride (pg/L) - - - - — — —— —
Pesticidas — total (ug/L) 0,50
Simazina (pg/L) - — - - — — — —
Desetilsimazina (pg/L) - - - — — — —-
cov
Benzeno (ug/L) 1,0 — — — — — —
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - — — — — —
Cloroférmio(pg/L) - - - — — — = —
Bromodiclorometano(ug/L) - - - - — — — —
Dibromoclorometano(ug/L) - — - — — — — —




Bromoférmio(pug/L) - --- - _— — - — -
Tricloroeteno(pg/L) - - - - - - — —
Trihalometanos - total (ug/L) 100 - - - - — —
Tetracloroeteno(ug/L) - - — - - — - —
HPA
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - - - — - —
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - -— - - - — —— -
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - —- — — — -
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - --- —- - - — — -
Hidrocarbonetos Aromaéticos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — — — — o
Radiolagicos
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,1 - - - - — — —
Alpha total (Bq/L) 0,1 - - -- - - — —

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: AGUAS DE MOURA

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CMPalmela)

Informag3o complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de pH ndo se traduz em
incumprimento real uma vez que é reflexo das caracteristicas hidrogeolégicas da dgua. A CMP obteve parecer favoravel da ARS-LVT para ndo fazer corregdo de
pH. Assim, valores de pH abaixo dos 6,5 devem ser registados como incumprimento mas ndo constituem qualquer preocupacao do ponto de vista da qualidade

da &gua para abastecimento humano

O Presidente da Cimata. Data da publicitacdo: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALDEIA NOVA DA AROEIRA DO CONCELHO | 12 TRIMESTRE 2021
DE PALMELA

Em conformldade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto—Leu n°152/2017 de 7 de dezembro,
procedeu se a verificacdo da qualldade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, -
segundo o Programa de Controlo da Qualldade da Agua (PCQA) aprovado pela autorldade competente (ERSAR)

01 de Janeiro a 31 de
Margo

L

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
fixad , <
Pardmetro (unidades) incI:i::: :I::falgzﬁoe? N.2 A_nalises % Cumprimento Anaiyl‘;ses
introduzidas pelo DL | Minimo | Méximo superiores VP do VP Agendadas |Realizadas| Realizadas
152/2017)
Desinfetante residual (mg/L) - 0,2 0,4 0 100% 2 2 100%
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 18 18 0 100% 1 1 100%
Nimero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragso anormal 13 13 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e <9 5,2 5,2 1 0% 1 1 100%
Nitratos” (mg/L NO;) 50 18 18 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 336 336 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 <0,7 <0,7 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 79 79 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,40 | <0,40 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 7 7 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - 10 10 0 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Mercurio (ug/L Hg) 1 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%




Cromio (pg/L Cr) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sh) 5 <1 <1 0 100% 1 1 100% ]
Arsénio (ug/L As) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% /
Niquel (pg/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100% i
Ferro (pg/L Fe) 200 82 82 0 100% 1 1 100%
Manganés (Jug/L Mn) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) - 58 58 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 <0,4 <0,4 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO;) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 8 8 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 43 43 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,2 <0,2 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 10 3,6 3,6 0 100% 1 1 100%
cov
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,750 | <0,750 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio(ug/L) - 0,1 0,1 0 100% 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) - <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Dibromoclorometano{ug/L) - 0,16 0,16 0 100% 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) - 2,12 2,12 0 100% 1 1 100%
Tricloroeteno{pug/L) -— <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L) 100 2,38 2,38 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno{ug/L) - <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
HPA 0,100 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,0050| <0,0050 0 100% 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%




Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Pesticidas

Bentazona (pg/L) 0,10 <0,03 | <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos(pg/L) <0,03 | <0,03 0 100% 1 1 100%
Metalaxil(jug/L) <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%
Alacloro (pg/L) 0,10 <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%
Diurdo(pg/L) <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%
Desetil-terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride (pg/L) - <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%
Simazina (pg/L) - <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%
Desetilsimazina (pg/L) - <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

Radioldgicos
Raddo (Bq/L) 500 49 4,9 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa total (mSv/yr) 0.1 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
“Alphatotal(Bq/L)] 01 <0,04 | <0,04 0 100% 1 1 ~ 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ALDEIA NOVA DA AROEIRA

NOTA 2: Paradmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informagio complementar relativa  averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de pH ndo se traduz em
incumprimento real uma vez que é reflexo das caracteristicas hidrogeolégicas da agua. A CMP obteve parecer favoravel da ARS-LVT para ndo fazer corre¢do de pH.
Assim, valores de pH abaixo dos 6,5 devem ser registados como incumprimento mas néo constituem qualquer preocupacio do ponto de vista da qualidade da

agua para abastecimento humano

O Presidente da Camara

=%

v g ]
ALVARO MANUEL(B‘ALSEI'RO' AMARO

Data da publicitagdo: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ASSEICEIRA-FORNINHO DO CONCELHO DE
PALMELA

12 TRIMESTRE 2021

Em conformldade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n2152/2017, de 7 de

dezembro, procedeu-se a verlflcagao da qualidade da dgua da rede publica, através de anélises peri6dicas na

01 de Janeiro a 31 de

tornelra do consumldor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade Margo
competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA)
fixado no DL 306/2007, - ., %
Parametro (unidades) incluindo alteralgﬁes N.2 A.nallses % Cumprimento Anilises
introduzidas peloDL | Minimo | Maximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
152/2017
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) —-- 0,2 0,4 0 100% 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 --- - --- - --- ---
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 - - - - - - --
Numero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragio anormal 1 1 0 100% 1 1 100%
Ntimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 1 1 0 100% 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 270 270 0 100% 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - - - - ---
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 51 51 1 0% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 --- - . --- --- ---
Manganés (ug/L Mn) 50 - --- --- --- --- ---
Nitratos” (mg/L NO;) 50 —- - -- - = = -
INitritos (mg/L NO,) 0,5 - - - - - --- -
Oxidabilidade (mg/L O,) - - - - - - -
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 <0,7 <0,7 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sbh) 5 --- --- --- --- - -—- -
Arsénio (ug/L As) 10 --- -—- --- --- - --- -




Benzeno (pg/L) 1,0 - - — - — — —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0 — — — — - -
Bromatos (pg/L BrO,) 10
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 — - - — . — —
Célcio (mg/L Ca) - - — — — — -
Chumbo (ug/L Pb) 10 — — — — — —
Cianetos (ug/L CN) 50 - - - — — — —
Cobre (mg/L Cu) 2,0 — — — — — —
Crémio (ug/L Cr) 50 — — — — — — -
1,2 - dicloroetano {pg/L) 3,0 - — — — —
Dureza total {(mg/L CaCO3) - — - — — — —

Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - — —- - — —
Magnésio (mg/L Mg) — - - — — — — -
Mercurio (ug/L Hg) 1 — — — - — — —
Niquel (ug/L Ni) 20 — — — — — —
Selénio (pg/L Se) 10 — — — — — —
Cloretos (mg/L Cl) 250 - — — — —
Sédio (mg/L Na) 200 — — — — — —
Suifatos (mg/L SO,) 250
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alterago anormal
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10
Tetracloroeteno(pg/L) -- - — — — —
Tricloroeteno(ug/L) - -- - - — - —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclico 0,10 - - — - - —
Benzo(b)fluoranteno (pug/L) —
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - — — — — — —
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - — — — — — —
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L)
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - — - — —
Cloroférmio(pg/L) - - - - —- — — —
Bromoférmio(pg/L) —- -- — — — — —

Bromodiclorometano(ug/L)

Dibromoclorometano(pg/L)




Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - — - — — -
Desetil-terbutilazina (pg/L) 0,10 --- - - —- — - -

Alacloro {pg/L) 0,10 - - — - — — .

Bentazona (ug/L) 0,10 - - - — . -

Terbutilazina (ug/L) 0,10 - - - — — — —

Radio (Bq/L) 500 - - — —- ‘ — — -
Alpha total (Bq/L) 0,1 - - — — — —
Beta total (Bq/L) 1 - - — — - . -
Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 - -— - — — . —

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ASSEICEIRA-FORNINHO
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA )

Informagdo complementar relativa & averiguagio das situa¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de pH ndo se traduz

em incumprimento real uma vez que é reflexo das caracteristicas hidrogeoldgicas da dgua. A CMP obteve parecer favoravel da ARS-LVT para ndo fazer

correcdo de pH. Assim, valores de pH abaixo dos 6,5 devem ser registados como incumprimento mas ndo constituem qualquer preocupacdo do ponto
de vista da qualidade da agua para abastecimento humano

O Presidente da Camaga Data da publicitagio: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 12 TRIMESTRE 2021
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE BARRA CHEIA DO CONCELHO DE PALMELA
Em conformudade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua
01 de Janeiro a 31 de
4 da rede publlca, através de analises perlodlcas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Marco
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). -
. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anédlises | % Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Parémetro {unidades] fixado no DL 306/2007 | wmini - superiores VP do VP : Anlises
inimo | Maximo Agendadas | Realizadas | Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,5 0,5 0 100% 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 --- -— --- --- - —-
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 -— - -— — - - -
Numero de coldnias a 22 C (N/ml) Sem alteragao anormal - - - - -— - -
Namero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragfio anormal - --- --- - - - -
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - - - - = -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 --- -— - --- --- = -
Cor (mg/L PtCo) 20 - - --- - -
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 --- --- - - - - -
Ferro (ug/L Fe) 200 - --- - —-- -
Manganés (pg/L Mn) 50 - --- --- - - - -
Nitratos” (mg/L NO;) 50 = - - - - - —
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 — - - . —
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - - - - - -
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - --- --- —-
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 --- --- - - - - -
Turvagdo (NTU) 4 - - --- - - -
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - - - - - -
Arsénio (ug/L As) 10 --- --- --- - -- -
Benzeno (ug/L) 1,0 - --- --- - -
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - - - - -
Boro (mg/L B) 1,0 - - - - - -




Bromatos (ug/L BrO;) 10 — — — — — — —
Cadmio (pg/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) - - - — — — — -
Chumbo (pg/L Pb) 10 - — — - - — —
Cianetos (ug/L CN) 50 — — — — — — —
Cobre (mg/L Cu) 2,0 — - — — - — —
Crémio (ug/L Cr) 50 — — — — — - —
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - — — — — — —
Dureza total {mg/L CaCO3) — - — — — - —
Enterococos (N/100 mL) 0 - - — — — — —
Fluoretos {mg/L F) 1,5 - — — — — — —
Magnésio (mg/L Mg) — — — — — — —
Mercurio (ug/L Hg) 1 - — — —
Niquel (pg/L Ni) 20
Selénio (ug/L Se) 10 — — — — -
Cloretos (mg/L Cl) 250
Sédio (mg/L Na) 200 - - - - o
Sulfatos (mg/L SO,) 250 — — — - — —

Carbono Orgéanico Total (mg/L C)

Sem alteragao anormal

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L):

10

Tetracloroeteno(ug/L)

Tricloroeteno(pug/L)

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos

Benzo(b)fluoranteno (ug/L)

Benzo(k)fluoranteno (ug/L)

Benzo(ghi)perileno (ug/L)

Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L)

Trihalometanos - total (pug/L):

Cloroférmio(ug/L)

Bromofdérmio(ug/L)

Bromodiclorometano(pg/L)

Dibromoclorometano(ug/L)

Radio (Bq/L)

Alpha total (Bq/L)

Beta total (Bq/L)




Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 — -

NOTA 1; Zonas de abastecimento controladas: BARRA CHEIA

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM BARREIRO )

Informagio complementar relativa 4 averiguag¢do das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Camafa

Data da publicitacdo: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE BISCAIA / BREJOS DO ASSA DO
CONCELHO DE PALMELA

12 TRIMESTRE 2021

' Em conformidade com o Decreto-Le| n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Le| n°152/2017 de 7 de dezembro,
procedeu-se a verlflcagao da qualldade da dgua da rede publlca, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo

01 de Janeiro a 31 de

o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) WIBEES
Valor Paramétrico (VP)] Valores obtidos NG N.2 Andlises (PCQA)
fixado no DL 306/2007, A . %
Parametro {(unidades) incluindo alteragbes Anal,ses % Cumprmeiiy Anélises
introduzidas pelo DL | Minimo | Maximo supt:,t';ores do VP Agendadas |Realizadas| Realizadas
152/2017)
Desinfetante residual (mg/L) -— 0,4 0,6 0 100% 6 6 100%
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 6 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 6 6 100%
Enterococos (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Ntimero de colénias a 22 C (N/ml) Sem alteragso anormal 2 10 0 100% 2 2 100%
Ndmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragiio anormal 2 8 0 100% 2 2 100%
pH (Unidades pH) 26,5e <9 6,8 6,9 0 100% 2 2 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 241 242 0 100% 2 2 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 1,8 2 0 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 0 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) <3 <3 0 100% 2 2 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio {ug/L As) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Nitratos” (mg/L NO;) 50 8 8 0 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal {mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,2 <0,2 0 100% 1 1 100%
Cianetos (pg/L CN) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%




Crémio (pg/L Cr) 50 <1 <1 0 100% 1 1 100%

Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%

Manganés (ug/L Mn) 50 10 10 0 100% 1 1 100%

Mercurio (pg/L Hg) 1 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Calcio (mg/L Ca) - 17 17 0 100% 1 1 100%

Niquel (png/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%

Magnésio (mg/L Mg) - 3 3 0 100% 1 1 100%

Aluminio (pg/L Al) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%

Ferro (pg/L Fe) 200 175 730 0 100% 1 2 200%

Fluoretos {mg/L F) 1,56 <0,40 | <0,40 0 100% 1 1 100%

Cloretos (mg/L Cl) 250 27 27 0 100% 1 1 100%

Cédmio (pg/L Cd) 5,0 <0,4 <0,4 0 100% 1 1 100%

Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%

Chumbo (pg/L Pb) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%

Sédio (mg/L Na) 200 27 27 0 100% 1 1 100%

Bromatos (ug/L BrO;) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%

Sulfatos (mg/L SO,) 250 6 6 0 100% 1 1 100%

Dureza total (mg/L CaCO3) - 56 56 0 100% 1 1 100%

Selénio (ug/L Se) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Pesticidas

Bentazona {ug/L) 0,10 <0,03 | <0,03 0 100% 1 1 100%

Alacloro (pg/L) 0,10 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%

Clorpirifos (pg/L) -~ <0,03 | <0,03 0 100% 1 1 100%

Desetil-terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

Diurdo (ug/L) - <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%

Imidaclopride (ug/L) - <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%

Metalaxil (nq/L) 0,10 <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%

Pesticidas — total (pg/L) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%

Desetil-simazina (ug/L) - <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

Simazina (pg/L) — <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

cov 0 100% 1 1 100%

1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,750 | <0,750 0 100% 1 1 100%

Benzeno (ug/L) 1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%

Bromodiclorometano(ug/L) - 0,3 0,3 0 100% 1 1 100%




Bromoférmio(pg/L) -—- 1,18 1,18 0 100% 1 1 100%

Cloroférmio(pug/L) -— 0,2 0,2 0 100% 1 1 100%

Dibromoclorometano(ug/L) -— 0,86 0,86 0 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%

Tricloroeteno(ug/L) - <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%

Trihalometanos - total (pg/L): 100 2,54 2,54 0 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno(ug/L) - <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%

HAP <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%

Benzo(ghi)perileno (pg/L) — <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) -— <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Radioldgicos

Alpha total (Bq/L) 0,10 <0,04 | <0,04 0 100% 1 1 100%

Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%

Rad3o (Bq/L) 500,00 2,2 2,2 0 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: BISCAIA/BREJOS DO ASSA

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA )

O Presidente da Céma‘ A

Data da publicita¢do: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAJADOS DO CONCELHO DE PALMELA

12 TRIMESTRE 2021

Em conformldade com o Decreto Lel n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n°152/2017 de 7 de
dezembro, procedeu-se a verlflcagao da qualldade da dgua da rede publica, através de analises perlodlcas na torneirado
consumldor, segundo o Programa de Controlo da Quahdade da Agua (PCQA) aprovado peIa autoridade competente (ERSAR).

01 de Janeiro a 31 de
Margo

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,

Valores obtidos

N.2 Analises

% Cumprimento

N.2 Anélises (PCQA)

%

Parametro (unidades) incluindo alterag¢des R Andlises
introduzidas pelo DL | Minimo | Mdximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
152/2017)
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,5 0,5 0 100% 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 --- —- --- - --- ---
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 - - - - - -

Namero de coldnias a 22 ¢C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

Numero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragio anormal

Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - . — =
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - _— e = =
Cor (mg/L PtCo) 20 — — . . o
pH (Unidades pH) 26,5 e <9
Ferro (ug/L Fe) 200 - -— = - — — —
Manganés (ug/L Mn) 50 - — - . — =
Nitratos” (mg/L NO;) 50 - = _— — - =
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - — — - — e
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - — — - - .
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - -— - — - =
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 == - = —— =
Turvagdo (NTU) 4 — o= . . —
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - - - = . —
Arsénio (pg/L As) 10 - - - . . —




Benzeno (pg/L) 1,0 — — — - -
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0 — - - - — —
Bromatos (ug/L BrO;) 10 — — — — — —
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - - — - . .
Célcio (mg/L Ca) - - - — - —
Chumbo (pg/L Pb) 10 - — — — —
Cianetos (ug/L CN) 50 - — - — — -
Cobre (mg/L Cu) 2.0 - - - — — o
Crémio (ug/L Cr) 50 - - — — — - —
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 - — — — — -
Dureza total {mg/L CaCO3) - - — - — — —
Enterococos (N/100 mL) 0 - - — - —
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - - — — —
Magnésio (mg/L Mg) - - - - — — —
Mercurio (ug/L Hg) 1 - - - — — - —
Niquel (png/L Ni) 20
Selénio (ug/L Se) 10 - - — - -
Cloretos (mg/L Cl) 250 — — — — o
Sédio (mg/L Na) 200 — - — — — — -
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - - — — —
Carbono Organico Total {(mg/L C) Sem alteragao anormal
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10 -— - - — - —
Tetracloroeteno(pg/L) - - - — — — —
Tricloroeteno(ug/L) - --- - — —

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclico 0,10 _— - — - - —
Benzo(b)fluoranteno (pug/L) -— - - - - — - o
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - --- — - — — —
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - --- - — — — —
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pug/L) - - - - — — —
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - —
Cloroférmio(pg/L) - — - — — -

Bromoférmio(pg/L) - - — - — — — —

Bromodiclorometano(pug/L)

Dibromoclorometano(pg/L)




Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - --- -
Desetil-terbutilazina (ug/L) 0,10 --- -=- - - --- —- ---

Alacloro (ug/L) 0,10 - - --- - - -

Bentazona (ug/L) 0,10 - - --- -—- -

Terbutilazina (pg/L) 0,10 - - --- - - -

Raddo (Bq/L) 500,00 - - -- --- -

Alpha total (Bq/L) 0,10 --- --- - - --

Beta total (Bq/L) 1,00 -~ - - -

Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 —- --- —- --—- --- ---

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CAJADOS

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

informacdo complementar relativa a averiguagio das situacbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Camar. \.\_,{

S

ALVARO MANUE( BALSEIRG

Data da publicitagdo: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO ERITESTRED 621
NA ZONA DE ABASTECIMENTO CARRASCAS DO CONCELHO DE PALMELA
Em conformidade com o Decreto-Lei n.e 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo DecretofLei'n9152/2017, de 7 de .
: . e e 2 > : ot 4 AT 1 s H 01 de Janeiro a 31 de
dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualldade da agua vda’rede publica, através de andlises periddicas na torneira do Marco
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
. . fi).(ado.no aE 306/2,,007' N.2 Anélises | % Cumprimento %
Parametro (unidades) incluindo alteragdes . Anidlises
introduzidas peloDL | Minimo | Maximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
152/2017)

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,5 0,6 0 100% 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - - - -
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 = = =
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal N/D N/D 0 100% 1 1 100%
Ntmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal N/D N/D 0 100% 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 459 459 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - - - -
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%
Ferro {pg/L Fe) 200 - -— - - -- -
Manganés (ug/L Mn) 50 -— - - -
Nitratos” (mg/L NO;) 50 — . . —
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - -— - =
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - -— --- - - -
Cheiro a 252C (Factor de diluicdo) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢ao) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 <0,7 <0,7 0 100% 1 1 100%
Antiménio {pug/L Sb) 5 --- --- - -- --




Arsénio (ug/L As) 10 — — — — —
Benzeno (pg/L) 1,0 - - — — — —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - — — — —
Boro (mg/L B) 1,0 - - — — - —
Bromatos (ug/L BrO,) 10 — - — — — —
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 -— - - — — - —
Calcio (mg/L Ca) - - - - — — . —
Chumbo (ug/L Pb) 10 - — - —
Cianetos (ug/L CN) 50 - - - — -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - - — —
Crémio (ug/L Cr) 50 - - - — — — -
1,2 — dicloroetano (pg/L) 3,0 — - — - — — —
Dureza total {mg/L CaCO3) -— - - - — -

Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - - — — -
Magnésio (mg/L Mg) — - - - - — —
Merciirio (ug/L Hg) 1 - - — — — — —
Niquel (pg/L Ni) 20 -— - — — — -
Selénio (ug/L Se) 10 - - - — — —
Cloretos (mg/L Cl) 250 - — — - .
Sédio (mg/L Na) 200 - - - — — -
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - — — - —
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragao anormal
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L) 10 - - - — — -
Tetracloroeteno(pg/L) - - - - - —
Tricloroeteno(pug/L) - - — - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclico 0,10 — - — —
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - --- - - - — — -
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) - - - - - — — —
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - - — - — — —
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - - - —
Cloroférmio(ug/L) - — - - —
Bromoférmio(pg/L) - -- - — — —

Bromodiclorometano(ug/L)




Dibromoclorometano(pug/L) - — - - - - - -

Pesticidas — total (pg/L) 0,50 --- -~ - --- --- --- --
Desetil-terbutilazina (pg/L) 0,10 - - - --- - -

Alacloro (ug/L) 0,10 - - - - - -

Bentazona (pg/L) 0,10 --- - - --- -

Terbutilazina (ug/L) 0,10 - - - - -

Raddo (Bq/L) 500,00 - - - - -

Alpha total (Bq/L) 0,10 --- - - - --

Beta total (Bq/L) 1,00 - - --- - - --

Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 --- - - - - -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CARRASCAS

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informagdo complementar relativa 3 averiguago das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da C

ALVARO MAN

Data da publicitacdo: 24/06/2021




" CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 12 TRIMESTRE 2021
NA ZONA DE ABASTECIMENTO: CARREGUEIRA DO CONCELHO DE PALMELA
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n2152/2017, de 7 de dezembro,
01 de Janeiro a 31 de
pro;edeu-se a verlflcagao da qualidade da agua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, Marco
segundo o Programa de Controlo da Qualldade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA)
. . fi)'(ado.no o 306/2,,007' N.2 Analises | % Cumprimento %
Paradmetro {unidades) incluindo alteragdes . Anadlises
introduzidas pelo DL | Minimo | Maximo | Superiores ve do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
152/2017)

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,3 0,4 0 100% 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 -—- --- - --- --- —- ---
Azoto Amoniacal {(mg/L NH,) 0,50 - - - - - --- -
Namero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteraggo anormal --- --- --- - . --- o
Namero de colénias a 37 C (N/ml) Sem alteraggo anormal - --- --- - - --- “=-
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 soe = --- --- --- - ---
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 --- --- --- --—- --—- --- ---
Cor (mg/L PtCo) 20 . - - --- -=- - ---
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 --- --- --- --- ---
Ferro (ug/L Fe) 200 - -=- --- 2=m g -
Manganés (pg/L Mn) 50 = = --- - g a== ---
Nitratos” (mg/L NO;) 50 - - - - - ---
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - - - - -
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - - - -
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 --- --- - - --- --- -
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - - - --- - ---
Turvagdo (NTU) 4 - --- --- - - --- ---
Antiménio (ug/L Sb) 5 - --- --- - --- --- ---
Arsénio (ug/L As) 10 == - . e -=-
Benzeno (ug/L) 1,0 - = - - --- --- ~-




Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — — — - —
Boro (mg/L B) 1,0 — — — - -
Bromatos (ug/L BrO;) 10 — — — —- -
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Calcio {mg/L Ca) — - — — — — — -
Chumbo (ug/L Pb) 10 — — — — — —
Cianetos (pg/L CN) 50 — — — - — - —
Cobre (mg/L Cu) 2,0 — — — — — —
Crémio (ug/L Cr) 50 - — — —- —
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - — — — —
Dureza total {mg/L CaCO3) - - - — — — —
Enterococos (N/100 mL) 0 — - — — — — —
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - — — — — -
Magnésio (mg/L Mg) - — — — - -
Merctirio (ug/L Hg) 1 - - — — —
Niquel (ug/L Ni) 20 — — — — —
Selénio (ug/L Se) 10 —- — — — — —
Cloretos (mg/L Cl) 250
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alterag&o anormal
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10
Tetracloroeteno(ug/L) -— — — — — —
Tricloroeteno{ug/L)

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos { 0,10
Benzo(b)fluoranteno (pug/L) - - - - - — —
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) _— - — - — —
Benzo(ghi)perileno (pg/L) — - - - — — —
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - - — - — - —
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - — — — —
Cloroférmio(pg/L) -— - - - - - -

Bromoférmio(pg/L) -— - - - — - —
Bromodiclorometano(ug/L)
Dibromoclorometano(ug/L) - — — — — —

Pesticidas — total (ug/L) 0,50 — — — — —




Desetil-terbutilazina (ug/L) 0,10 - — - — -
Alacloro (ug/L) 0,10

Bentazona (pg/L) 0,10
Terbutilazina (pg/L) 0,10 --- - - = = —

Rad3o (Bq/L) 500,00

Alpha total (Bq/L) 0,10 - - - - — -

Beta total (Bq/L) 1,00 - — - - — - -

Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 —-- — . = o

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CARREGUEIRA

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM MOITA)

Informacio complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Cama Data da publicita¢do: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO FERNANDO PO DO CONCELHO DE
PALMELA

12 TRIMESTRE 2021

" Em conformldade com o Decreto—Lel n.e 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n2152/2017, de 7 de
dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualldade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na tornelra do

01 de Janeiro a 31 de

consumldor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autorldade competente Margo
g » ; (ERSAR) '
Valor Paramétrico (VP)] valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
fixado no DL %
. . 306/2007, incluindo N.2 Andlises | % Cumprimento °
Parametro (unidades) . . Andlises
alteragges Minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas |Realizadas ;
. . Realizadas
introduzidas pelo DL
152/2017)
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,5 0,5 0 100% 1 1 100%

Aluminio (pg/L Al)

200 - --- == == -

Azoto Amoniacal (mg/L NH,)

0,50 - - — — —

Ndmero de coldnias a 22 C (N/ml)

Sem alteragdo anormal --- --= === — -

Ntimero de coldnias a 37 2C (N/ml)

Sem alterag&o anormal e - —=3 - -—-

Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - -— == - — —
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - = — — —
Cor (mg/L PtCo) 20 - — — — -
pH (Unidades pH) 26,5 e<9 — — - — -
Ferro (pg/L Fe) 200 - - - = — — —
Manganés (ug/L Mn) 50 - — - — — —
Nitratos” (mg/L NO;) 50 — = — - . .
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 = = - — - .
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 — - — — -
Cheiro a 252C (Factor de diluigao) 3 = — - — - — -
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 --- — -— - — — -
Turvagéo (NTU) 4 - --- == = — —
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - — - — — -




Arsénio (ug/L As) 10 — — — - - .
Benzeno (pg/L) 1,0 - — — - - —
Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 — — - — — —
Boro (mg/L B) 1,0 — — — — —
Bromatos (pg/L BrO;) 10 — — — — — — —
Cadmio (pg/L Cd) 50 - — — — - -
Cilcio (mg/L Ca) —- — — — - — —
Chumbo (ug/L Pb) 10 - — — — — — —
Cianetos (ug/L CN) 50 — - — - - —
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - — - — — —
Crémio (ug/L Cr) 50 — — — — — —
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 — — — — — —
Dureza total {mg/L CaCO3) -— - — — - — -
Enterococos (N/100 mL) 0 — — — — - —
Fluoretos (mg/LF) 15
Magnésio (mg/L Mg) - — — - — —
Mercurio (Jug/L Hg) 1 - — — — —
Niquel (pg/L Ni) 20
Selénio (ug/L Se) 10 — — — - - — —
Cloretos (mg/L Cl) 250
Sédio {(mg/L Na) 200 . — = — — — —
Sulfatos (mg/L SO,) 250 — — — — — — —
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragsio anormal --- - - - —- — —
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10
Tetracloroeteno(ug/L)
Tricloroeteno(ug/L) - — — — — o

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos ( 0,10
Benzo({b)fluoranteno (pg/L) —
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - — — - -
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - —- — —
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - - - — - — —
Trihalometanos - total (ug/L): 100 -— - — - — —
Cloroférmio(pg/L) — - - = — —

Bromoférmio(ug/L) - - — — —

Bromodiclorometano(ug/L)




Dibromoclorometano(ug/L) - — — - -

Pesticidas — total (pg/L) 0,50 — - V- —
Desetil-terbutilazina (pg/L) 0,10 - - — — — -

Alacloro (ug/L) 0,10 - - — - — — —

Bentazona (pg/L) 0,10 - - — - — —

Terbutilazina (ug/L) 0,10 - — - - o

Rad3o (Bq/L) 500,00 — — — — —

Alpha total (Bq/L) 0,10 - - - — — — -

Beta total (Bq/L) 1,00 - — - — — — -

Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 — - — — — —

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: FERNANDO PO

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informacdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da C3

Data da publicita¢io: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO: GAMBIA DO CONCELHO DE PALMELA

12 TRIMESTRE 2021

" Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n°152/2017 de 7 de
_dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do

01 de Janeiro a 31 de

consumldor, segundo 0 Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autorldade competente Margo
(ERSAR) :
Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
. . fl).(ado.no . 306/2,,007' N.2 Andlises | % Cumprimento %
Parametro (unidades) incluindo altera¢des . Anilises
introduzidas pelo DL | Minimo | Maximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
152/2017)

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) -— 0,5 0,5 0 100% 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - - - -- - --- -—-
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 --- --- --- =5 - = -

Ndmero de colénias a 22 C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

Ndmero de coldnias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - — == - . — -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — . = — - - -
Cor (mg/L PtCo) 20 - — a — — —
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - = — — . -
Ferro (ug/L Fe) 200
Manganés (pg/L Mn) 50 - === — = — —
Nitratos” (mg/L NO;) 50 - — . . - -
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - = = = . - .
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - — — . — -
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - - — — — —
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - — —- = n= -
Turvacdo (NTU) 4 --- - - — . . —
Antiménio (ug/L Sb) 5 . - . . . . —




Arsénio (ug/L As) 10 — — — — — — —
Benzeno (pg/L) 1,0 — — — - — -
Benzo(a)pireno {(pg/L) 0,010 — — — — — —
Boro (mg/L B) 1,0 — — — — — — —
Bromatos (ug/L BrO;) 10 — — — — — — —
Cadmio {ug/L Cd) 5,0 - — — — - — —
Calcio (mg/L Ca) — — — — — — —
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - —- — — —
Cianetos (ug/L CN) 50 — - —- — - — —-
Cobre (mg/L Cu) 2,0 — - — — — -
Crémio (ug/L Cr) 50 - — — — — — -
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 — — - — - - -
Dureza total {(mg/L CaCO3) —_ - — — — — — -
Enterococos (N/100 mL) 0 — — — — — — —
Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - - — — — -
Magnésio (mg/L Mg) - — - — — — — -
Merctrio (ug/L Hg) 1 — — — — — —
Niquel (pg/L Ni) 20 — — — — — -
Selénio (ug/L Se) 10 - - — - — —
Cloretos (mg/L Cl) 250 — — — — - —
Sodio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250 — — — - — —
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragso anormal -— - - -—- -—- -—- —
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - — - — — —
Tetracloroeteno(ug/L) - - - — — — — —
Tricloroeteno(pg/L) — - - - — — — -

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos ( 0,10
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) -
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — — — — — —
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — — - - — — — —
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) -— - - - — — —
Trihalometanos - total (pg/L): 100

Cloroférmio(pg/L)

Bromoférmio(pug/L)




Bromodiclorometano(ug/L) — --- - — — — -
Dibromoclorometano(ug/L) - - - - - - -
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - — — — -
Desetil-terbutilazina (pg/L) 0,10 — -- - - - -
Alacloro (ug/L) 0,10 - - —- — — — —

Bentazona (pg/L) 0,10 — - - — —- - -
Terbutilazina (pg/L) 0,10 - --- - - — -

Raddo (Bq/L) 500,00

Alpha total (Bq/L) 0,10 - - —- - - —

Beta total (Bq/L) 1,00 - - — — - - -

Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 - - - — — — -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: GAMBIA

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Ag. do Sado SA)

Informagdo complementar relativa 3 averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Camara

e
| K=

ALVARO MANUELBALSEIRO AMARO

Data da publicita¢do: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA CONTROLO DA QUALIDADE DA AGEJA PARA CONSUMO HUMANO 12 TRIMESTRE 2021
NA ZONA DE ABASTECIMENTO LAGOINHA DO CONCELHO DE PALMELA
;Em conformldade com o Decreto-Lel n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n°152/2017 de 7 de dezembro, .
01 de Janeiro a 31 de
procedeu-se & verlflcagao da quahdade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, Marco
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA)
R . fi)-(ado.no bL 306/ 2_,007' N.2 Analises | % Cumprimento %
Parametro (unidades) incluindo altera¢des ) Anilises
introduzidas pelo DL | Minimo | Méximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
152/2017)

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,5 0,6 -- - 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - --- --- - - - -
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 = — - == - = -
Ndmero de coldnias a 22 2C {(N/ml) Sem alteragio anormal N/D N/D 0 100% 1 1 100%
Ndmero de coldnias a 37 C (N/ml) Sem alteragao anormal N/D N/D 0 100% 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 151 151 0 100% 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 --- --- - --- - -
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5¢e <9 5,8 5,8 1 0% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 --- --- --- --- --- -—-
Manganés (pg/L Mn) 50 --- --- --- - --- - ---
Nitratos” (mg/L NO;) 50 - --- - - - - —
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - --- — . - . -
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - - = —- =3 -
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicao) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 <0,7 0 100% 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 —- --- = --- -—- --- -—-
Arsénio {pg/L As) 10 - - — --- - ---
Benzeno (pg/L) 1,0 —-- --- . --- --- -—- -
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 --- --- --- --- -—- --- ---




Boro (mg/L B) 1,0 — — — — — —
Bromatos (ug/L BrO;) 10 — — — — — —
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 — - — — — —
Célcio (mg/L Ca) - — — — — — — —
Chumbo (pg/L Pb) 10 — — — — — - —
Cianetos (ug/L CN) 50 — — — — — -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - — - - — — —
Crémio (ug/L Cr) 50 — — — — — — —
1,2 —dicloroetano {ug/L) 3,0 -— - — —
Dureza total (mg/L CaCO3)
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos {(mg/L F) 1,5 - — — — —
Magnésio (mg/L Mg) — - — — — — — -
Merctuirio (pg/L Hg) 1 — — — — — —
Niquel (ug/L Ni) 20 = — — — — —
Selénio (ug/L Se) 10 — - — — — - o
Cloretos (mg/L Cl) 250
Sadio {(mg/L Na) 200 — - — — - —
Sulfatos (mg/L SO,) 250 — — — — - — -

Carbono Organico Total (mg/L C)

Sem alteragéo anormal

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L):

10

Tetracloroeteno(ug/L)

Tricloroeteno{pg/L)

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (|

Benzo(b)fluoranteno (pug/L)

Benzo(k)fluoranteno (ug/L)

Benzo(ghi)perileno (ug/L)

Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L)

Trihalometanos - total (ug/L):

Cloroférmio(ug/L)

Bromoférmio{ug/L)

Bromodiclorometano(pg/L)

Dibromoclorometano(ug/L)

Pesticidas — total (ug/L)

Desetil-terbutilazina (pg/L)




Alacloro (pg/L) 0,10 - --- --- -- — — -

Bentazona (pg/L) 0,10 - - - - - - —
Terbutilazina (ug/L) 0,10 -— - - -- - -

Rad3o (Bq/L) 500,00

Alpha total (Bq/L) 0,10 - - - - : - -

Beta total (Bq/L) 1,00 -— -— - - - - -

Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 - --- -— - - — -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: identificar quais LAGOINHA

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informagdo complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de pH ndo se traduz
em incumprimento real uma vez que é reflexo das caracteristicas hidrogeoldgicas da agua. A CMP obteve parecer favoravel da ARS-LVT para nao fazer
correc¢do de pH. Assim, valores de pH abaixo dos 6,5 devem ser registados como incumprimento mas ndo constituem qualquer preocupagéo do ponto de
vista da qualidade da agua para abastecimento humano

Data da publicitagio: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO MARQUESAS DO CONCELHO DE PALMELA

12 TRIMESTRE 2021

Em conformldade com o Decreto- Lel n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto Lei n°152/2017 de 7 de dezembro,
procedeu se a verificacdo da qualidade da dgua da rede publlca, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, .
o segundo o Programa de Controlo da Qualldade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

01 de Janeiro a 31 de Margo

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises | % cumeri . %
Parametro {unidades) incluindo altera¢des T REMIpTRSCe L N .
introduzidas pelo DL Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Andlises Realizadas
152/2017

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 0,6 0 --- 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 --- --- --- --- --- - -
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 - - - - - - -
Namero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal N/D 120 0 100% 3 3 100%
Ndmero de coldnias a 37 ¢C (N/ml) Sem alteragao anormal N/D 100 0 100% 3 3 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 112 116 0 100% 3 3 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 --- - --- - - -
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 3 3 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 5,8 6,8 2 33% 3 3 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 --- --- -- ---
Manganés (pg/L Mn) 50 --- — === - - -
Nitratos” (mg/L NO;) 50 --- - - —- - --- -
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - - - - - -
Oxidabilidade {(mg/L O,) - --- --- - —
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 0 100% 3 3 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 0 100% 3 3 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,7 <0,7 0 100% 3 3 100%
Antiménio (pg/L Sh) 5 --- - —-- - --- —--
Arsénio (pg/L As) 10 P — —- -




Benzeno (pg/L) 1,0 - — - - o - -
Benzo(a)pireno (pug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 — — - — — — —
Cadmio {ug/L Cd) 50 — — — — — -
Célcio (mg/L Ca) = — - — — — —
Chumbo (ug/L Pb) 10 - — — — —
Cianetos (ug/L CN) 50 — - — — — —
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - — — — —
Crémio (ug/L Cr) 50 — — — — - — —
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - — — —
Dureza total {mg/L CaCO3) - - — - -

Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Fluoretos {mg/L F) 1,5 - — — — -
Magnésio (mg/L Mg) — — — — — - — -
Mercurio (ug/L Hg) 1
Niquel (ug/L Ni) 20
Selénio (pug/L Se) 10 - - — — —
Cloretos (mg/L Cl) 250 =0 - — — -
Sodio (mg/L Na) 200 = = — — — — —
Sulfatos (mg/L SO,) 250
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alterag8o anormal - _— — — — — —
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10
Tetracloroeteno(ug/L) -— - - — -
Tricloroeteno{ug/L) — — - — — - — —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0,10
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — - - — — — — —
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)
Benzo(ghi)perileno (ug/L)
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - - — — — —
Trihalometanos - total (ug/L): 100
Cloroférmio(ug/L) - - - — — — —
Bromofdérmio(pg/L) - -— - — — — —

Bromodiclorometano(ug/L)

Dibromoclorometano(ug/L)




Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - - — — — -
Desetil-terbutilazina (pug/L) 0,10 - - - — — — .
Alacloro (ug/L) 0,10 - - — — — — -
Bentazona (pug/L) 0,10 - - - — — — .
Terbutilazina (ug/L) 0,10 — - - — — - ___
Raddo (Bq/L) 500
Alpha total (Bq/L) 0,1 - - — — - - -
Beta total (Bq/L) 1 - - - - — — o
Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 - — — - — — -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: MARQUESAS
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informagio complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de pH n3do se traduz em
incumprimento real uma vez que é reflexo das caracteristicas hidrogeolégicas da dgua. A CMP obteve parecer favoravel da ARS-LVT para ndo fazer corre¢do
de pH. Assim, valores de pH abaixo dos 6,5 devem ser registados como incumprimento mas n3o constituem qualquer preocupacdo do ponto de vista da
qualidade da agua para abastecimento humano

O Presidente da Cmara Data da publicitagio: 24/06/2021
)




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO GOLFE DO MONTADO DO CONCELHO DE
PALMELA

12 TRIMESTRE 2021

E.rkn"c':onformidade com o Decreto-Lei nl‘-’ 306/2007, de 27 de agdstb, alterado pelo Decreto-Lei n2152/2017, de 7 de dezembro,
- procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor,

01 de Janeiro a 31 de

segundo o Programé de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). Margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA)
R . fi)_(ado-no DE306/ 2,‘007’ N.2 Andlises | % Cumprimento %
Parametro (unidades) incluindo alteragdes . Andlises
introduzidas pelo DL | Minimo | Maximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
152/2017)

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 0,7 0 - 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 --- --- --- --- - - ---
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 - --- - - - == —
Ntmero de colénias a 22 C (N/ml) Sem alterac3o anormal 1 1 0 100% 1 1 100%
Ntimero de colénias a 37 2C (N/mil) Sem alteragao anormal 1 1 0 100% 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 169 169 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - --- - - - -
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e <9 6 6 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 --- --- --- --- --- - ---
Manganés (pg/L Mn) 50 --- --- - --- --- - ---
Nitratos” (mg/L NO;) 50
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 --- - - . = -
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - - —-- - -—- -
Cheiro a 252C (Factor de diluicdo) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 1,4 1,4 0 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 --- --- --- --- --- --- —--




Arsénio (ug/L As) 10 — — — — — -
Benzeno (ug/L) 1,0 — — — — — — —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — — — — — — —
Boro (mg/L B) 1,0 — — — — — —
Bromatos {(ug/L BrO;) 10 — — — — — —
Cadmio (pg/L Cd) 50 - — — — —
Célcio (mg/L Ca) - - - - — — — —

Chumbo (ug/L Pb) 10 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 - — - - — —
Cobre (mg/L Cu) 2,0 — — — — — —
Crémio (pg/L Cr) 50 - - — — — - .
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 — - — — — - —
Dureza total (mg/L CaCO3) -— - — — — — — —

Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos {mg/L F) 1,5 — - — — — —
Magnésio (mg/L Mg)
Mercurio (ug/L Hg) 1
Niquel (pg/L Ni) 20 - — — — — -
Selénio (ug/L Se) 10 — — - — — — —
Cloretos (mg/L Cl) 250 — — — — — — —
Sédio (mg/L Na) 200 - — — — — - -
Sulfatos (mg/L SO,) 250 — — — — — —
Carbono Organico Total {(mg/L C) Sem alterag8o anormal - -— — — — — —_
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10
Tetracloroeteno(pg/L) - — - - — — — -
Tricloroeteno(ug/L) - - — — — — —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclico 0,10
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - — — — — — —
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)
Benzo(ghi)perileno (ug/L)
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pug/L)
Trihalometanos - total (pg/L): 100

Cloroférmio(pug/L)

Bromoférmio(ug/L)




Bromodiclorometano(ug/L)

Dibromoclorometano(ug/L)

Pesticidas — total (ug/L) 0,50 — - - - — — -
Desetil-terbutilazina (ug/L) 0,10 - --- — - —- — —
Alacloro (pg/L) 0,10 - — - — - —

Bentazona (pg/L) 0,10 — - - — — — —
Terbutilazina (ug/L) 0,10 - —- - - — — -
Clorpirifos (pg/L) -— - - - - — — —

Dirurdo (ug/L) - --- -— - - — —

Metalaxil (1g/L) 0,10 - - — — — —
Imidaclopride (pg/L) - - - - — —

Simazina (pg/L) - - - - - — - -
Desetilsimazina (ug/L) - - - - —- — - —

Rad3o (Bq/L) 500,00

Alpha total (Bq/L) 0,10 - - - — — -

Beta total (Bq/L) 1,00 - - - - — - -

Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 -— — — - — - -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: GOLFE DO MONTADO

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informagdo complementar relativa a averiguag¢do das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de pH ndo se traduz
em incumprimento real uma vez que é reflexo das caracteristicas hidrogeoldgicas da dgua. A CMP obteve parecer favoravel da ARS-LVT para ndo fazer
correc¢do de pH. Assim, valores de pH abaixo dos 6,5 devem ser registados como incumprimento mas ndo constituem qualquer preocupacédo do ponto

de vista da qualidade da agua para abastecimento humano

ALVARO MANY

O Presidente da Camara

Data da publicitagdo: 24/06/2021




CKMARA MUNICIPAL DE PALMELA CONTROLO DA QUALIDADE I?A AGUA PARA CONSUMO HUMANO 12 TRIMESTRE 2021
NA ZONA DE ABASTECIMENTO: NUCLEOS RURAIS DO CONCELHO DE PALMELA
" Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de 'agostc‘), alterado pelo Decreto-Lei n2152/2017, de 7 de
dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do | 01 de Janeiro a 31 de Margo
consumldor, segundo o] Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autorldade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
. . fi)-(ado-no bL 306/2,,007' N.2 Anélises | % Cumprimento %
Parametro (unidades) incluindo altera¢des . Anidlises
introduzidas peloDL | Minimo | Méximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas |  Realizadas
152/2017)

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) -— 0,5 0,6 - --- 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - --- - - - --- -
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 - - —- - - - --
Ndmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal N/D N/D 0 100% 1 1 100%
Namero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal N/D N/D 0 100% 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 268 268 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - -— - - - --- -
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - --- -—- --- -—- --- ---
Manganés (pug/L Mn) 50 - - --- -
Nitratos” (mg/L NO;) 50 - - --- --- -
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 --- - - --- . -
Oxidabilidade {(mg/L O,) 5 - - - -—-
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 <0,7 0 100% 1 1 100%
Antimoénio (ug/L Sb) 5 --- --- - --- ---
Arsénio (pg/L As) 10 --- --- - --- -




Benzeno (pg/L) 1,0 —— — — — —
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 — — - — —
Boro (mg/L B) 1,0 — — — — —
Bromatos (pg/L BrO;) 10 — — — — —
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - — — — — . —
Calcio (mg/L Ca) - — - — — — — —
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - - — — —
Cianetos (ug/L CN) 50 — — — — —
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - — — — —
Crémio (ug/L Cr) 50 — —
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 — —
Dureza total {(mg/L CaCO3) — - — — —

Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 15 - — — — — — -
Magnésio (mg/L Mg) - - - - — — -
Mercuirio (ug/L Hg) 1 — — — — — - -
Niquel (pg/L Ni) 20
Selénio (ug/L Se) 10 — — — — — — —
Cloretos (mg/L Cl) 250 — — — — —
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250 — — —
Carbono Orgéanico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal — - — - — — —
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L 10
Tetracloroeteno(ug/L) — - - — — - -
Tricloroeteno(ug/L)
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicq 0,10
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) — — —- — —
Benzo(ghi)perileno (ug/L) —
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) —
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - — — —
Cloroférmio(pg/L) — - - — — —
Bromoférmio(pug/L) - - - - — — —

Bromodiclorometano(pug/L)

Dibromoclorometano(ug/L)
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CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO: PALMELA DO CONCELHO DE PALMELA

12 TRIMESTRE 2021

Em conformldade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto- Le| n°152/2017 de 7 de dezembro,
procedeu-se a verlflcagao da qualidade da dgua da rede publica, através de analises perlodlcas na tornelra do consumldor,
~ segundo o Programa de Controlo da Qualldade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

01 de Janeiro a 31 de Marg¢o

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA)
fiad na Bl 306/2007, N.2 Anélises | % Cumprimento %
Parametro {unidades) incluindo altera¢des ) Andlises
introduzidas pelo DL | Minimo | Maximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
152/2017)
Desinfetante residual (mg/L) - 0,2 0,6 0 100% 6 6 100%
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 5 1 88% 6 8 133%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 15 1 88% 6 8 133%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 12 1 83% 4 6 150%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 4 1 67% 1 3 300%
Nidmero de colénias a 22 C (N/ml) Sem alteragio anormal N/D >300 0 100% 4 4 100%
Ndmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anormal N/D 220 0 100% 4 4 100%
pH (Unidades pH) 26,5e <9 6,9 7,2 0 100% 4 4 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 427 432 0 100% 4 4 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 4 4 100%
Turvagéo (NTU) 4 <0,7 8 1 80% 4 5 125%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 4 4 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 <3 <3 0 100% 4 4 100%
Antiménio (ug/L Sb) <1 <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Nitratos” (mg/L NO;) 50 40 40 0 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,2 <0,2 0 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%




Mercurio {(1g/L Hg) 1 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%

Célcio (mg/L Ca) 53 53 0 100% 1 1 100%

Niquel (pg/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%

Magnésio (mg/L Mg) - 10 10 0 100% 1 1 100%

Aluminio (ug/L Al) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%

Ferro (pg/L Fe) 200 110 110 0 100% 1 1 100%

Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,40 | <0,40 0 100% 1 1 100%

Cloretos (mg/L Cl) 250 37 37 0 100% 1 1 100%

Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <0,40 | <0,40 0 100% 1 1 100%

Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,038 0,038 0 100% 1 1 100%

Chumbo (pg/L Pb) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%

Sédio (mg/L Na) 200 53 53 0 100% 1 1 100%

Bromatos (pg/L BrO;) 10 <3 3 0 100% 1 1 100%

Sulfatos (mg/L SO,) 250 13 13 0 100% 1 1 100%

Dureza total (mg/L CaCO3) - 170 170 0 100% 1 1 100%

Selénio (ug/L Se) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Pesticidas

Bentazona (ug/L) 0,10 <0,03 | <0,03 0 100% 1 1 100%

Alacloro (pg/L) 0,10 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%

Clorpirifos (ug/L) - <0,03 | <0,03 0 100% 1 1 100%

Desetil-terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

Diurdo (ug/L) -— <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%

Imidaclopride (ug/L) -— <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%

Metalaxil (pg/L) 0,10 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%

Terbutilazina {ug/L) 0,10 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%

Pesticidas — total (ug/L) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%

Desetil-simazina (ug/L) - <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

Simazina (ug/L) — <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

cov 0 100% 1 1 100%

1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,750 | <0,750 0 100% 1 1 100%

Benzeno (pug/L) 1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%

Bromodiclorometano(pug/L) -— 0,33 0,33 0 100% 1 1 100%

Bromoférmio(pg/L) - 2,74 2,74 0 100% 1 1 100%

Cloroférmio(pug/L) - 0,21 0,21 0 100% 1 1 100%

Dibromoclorometano(pug/L) -— 1,18 1,18 0 100% 1 1 100%




Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%

Tricloroeteno(ug/L) - <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%

Trihalometanos - total {pug/L): 100 4,46 4,46 0 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno(pg/L) -— <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%

HAP <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Benzo(b)fluoranteno (pug/L) -— <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Benzo(k)fluoranteno (pg/L) -— <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%

Benzo(ghi)perileno (pg/L) -— <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

‘bonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
Radiologicos

Alpha total (Bq/L) 0,10 0,11 0,11 1 0% 1 1 100%

Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 <0,10 | <0,10 0 100% 1 100%

Rad3o (Bq/L) 500,00 <10 <10 0 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: PALMELA

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

qualidade da agua de abastecimento.

Informag3o complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de Alfa total obtido,
exigiu o controlo dos respectivos radionuclideos, obtendo-se os seguintes valores: Radio (Ra-226) <0,04 Bq/L; Polénio (P0210) <0,01 Bq/L; Uranio (U-
234) 0,005 Bq/L; Uranio (U-238) 0,01 Bq/L; Somatério da concentragéo dos radionuclideos = 0,01. Estes valores demonstram a conformidade da

O Presidente da Canjara

)

&' AMARO

ALVARO MANUEL BALSE|B

Data da publicitagdo: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 12 TRIMESTRE 2021
NA ZONA DE ABASTECIMENTO: PINHAL NOVO DO CONCELHO DE PALMELA
Em conformldade como Decreto Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n°152/2017 de 7 de dezembro, )
procedeu-se a verlflcagao da quahdade da agua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, | 01 de Janeiro a 31 de Margo
' segundo (o] Programa de Controlo da Qualldade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)
Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
fixado no DL 306/2007, FP ) %
Pardmetro {unidades) incluindo altera¢des . A.nallses % Cumprimento Anilises
introduzidas peloDL | Minimo | Maximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
152/2017

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 15 15 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 15 15 100%
Desinfetante residual (mg/L) -—- 0,3 0,6 - - 15 15 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 --- --- --- -—- --
Azoto Amoniacal {mg/L NH,) 0,50 --- - - - --- --- -
Nimero de colénias a 22 C (N/ml) Sem alteragao anormal N/D 16 --- --- 4 4 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal N/D 15 - - 4 4 100%
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 220 246 0 100% 4 4 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - -- --- - -
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 4 4 100%
pH (Unidades pH) 26,5e <9 5,5 5,6 4 0% 4 4 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 --- - - ---
Manganés (pg/L Mn) 50 . - --- -~ -~ --- ---
Nitratos’ (mg/L NO;) 50 = — — — - . —
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 --- - - --- - - -
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 --- - - -
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 0 100% 4 4 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 4 4 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,7 1,1 0 100% 4 4 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - --- - --- ---
Arsénio (pg/L As) 10 === - --- -—- - --- ---




Benzeno (pg/L) 1,0 — — — — — — —
Benzo(a)pireno {(ug/L) 0,010 - — — — — — —
Boro (mg/L B) 1,0 — = — — — -
Bromatos (ug/L BrO;) 10
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - — — — — —
Célcio (mg/L Ca) - — —_ — — - — —
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - — — — —
Cianetos (ug/L CN) 50 — - - — -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - — — — —
Crémio (ug/L Cr) 50 — — — — —
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - — — — —
Dureza total {(mg/L CaCO3) - - — — —

Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 4 4 100%
Fluoretos {mg/L F) 1,5 — — — — —
Magnésio (mg/L Mg) - - - - — -
Mercutrio (ug/L Hg) 1 - - — - - — -
Niquel (pg/L Ni) 20
Selénio (pg/L Se) 10 - — — — — — —
Cloretos (mg/L Cl) 250 — — — — — —
Sédio (mg/L Na) 200 — — - —
Sulfatos (mg/L SO,) 250 — . — —
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragao anormal
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10
Tetracloroeteno(ug/L) - - — - — - —
Tricloroeteno(ug/L) - - - — — — — —
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicol 0,10
Benzo({b)fluoranteno (pug/L) - - — — — — —
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - - - - — —
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - — —
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L)
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - — — —
Cloroférmio(pg/L) — - — - — —
Bromoférmio(pg/L) — - — — — —

Bromodiclorometano(ug/L)

Dibromoclorometano(ug/L)




Pesticidas — total (pg/L) 0,50 —

Desetil-terbutilazina (ug/L) 0,10 - - - - -
Alacloro (pg/L) 0,10 -—- -- - — — .

Bentazona (pg/L) 0,10 - - — — — -
Terbutilazina (ug/L) 0,10 - - — — — o
Clorpirifos (ug/L) - — — - —- — — -

Dirurdo (pug/L) - - - - - - — -

Metalaxil (ug/L) 0,10 - — — — - -

Imidaclopride (ug/L) — -

Simazina (pg/L) - - —

Desetilsimazina (pg/L) - - —

Raddo (Bq/L) 500 — - — — — — -
Alpha total (Bq/L) 0,1 - — - — — — -
Beta total (Bq/L) 1 - — - — — o
Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 - - - - — -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: PINHAL NOVO

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informagdo complementar relativa  averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O valor de pH ndo se traduz em
incumprimento real uma vez que é reflexo das caracteristicas hidrogeoldgicas da agua. A CMP obteve parecer favoravel da ARS-LVT para ndo fazer
corregio de pH. Assim, valores de pH abaixo dos 6,5 devem ser registados como incumprimento mas ndo constituem qualquer preocupagéo do ponto de

vista da qualidade da dgua para abastecimento humano

O Presidente da Cam

ALVARO MANUEL BALSEIRQ

Data da publicitagdo: 24/06/2021




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA NA ZONA DE ABASTECIMENTO: QUINTA DO ANJO / CABANAS DO CONCELHO 12 TRIMESTRE 2021
DE PALMELA
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n2152/2017, de 7 de dezembro,
- procedeu-se  verificagdo da qualidade da agua darede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, |01 de Janeiro a 31 de Margo
" segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprdvado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA)
. . fi)'(ado-no DL 306/ 2,,007' N.2 Analises | % Cumprimento %
Parametro {unidades) incluindo alteracdes . Analises
introduzidas pelo DL | Minimo | Maximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
152/2017

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 5 5 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 5 5 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,3 0,5 0 - 5 5 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteracio anormal N/D N/D 0 100% 3 3 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracao anormal N/D N/D 0 100% 3 3 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,9 7.3 0 100% 3 3 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 160 438 0 100% 3 3 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 3 3 100%
Turvagéo (NTU) : 4 <0,7 <0,7 0 100% 3 3 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 3 3 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 0 100% 3 3 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Nitratos” (mg/L NO;) 50 15 15 0 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal {(mg/L NH,) 0,50 <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,2 <0,2 0 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%




Crémio (pg/L Cr) 50 <1 <1 0 100% 1 1 100%

Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0,5 0,5 0 100% 1 1 100%

Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%

Mercario (pg/L Hg) 1 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Célcio (mg/L Ca) - 50 50 0 100% 1 1 100%

Niquel {ng/L Ni) 20 <5 27 1 0% 1 1 100%

Magnésio (mg/L Mg) - 9 9 0 100% 1 4 400%

Aluminio (pg/L Al) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%

Ferro (ug/L Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%

Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,4 <0,4 0 100% 1 1 100%

Cloretos (mg/L Cl) 250 38 38 0 100% 1 1 100%

Cadmio (pg/L Cd) 50 <0,4 <0,4 0 100% 1 1 100%

Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,31 0,31 0 100% 1 1 100%

Chumbo (pg/L Pb) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%

Sédio (mg/L Na) 200 25 25 0 100% 1 1 100%

Bromatos (ug/L BrOs) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%

Sulfatos (mg/L SO,) 250 13 13 0 100% 1 1 100%

Dureza total {mg/L CaCO3) - 170 170 0 100% 1 1 100%

Selénio (ug/L Se) 10 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Pesticidas

Bentazona (pug/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%

Alacloro (ug/L) 0,10 <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%

Clorpirifos (pug/L) - <0,03 | <0,03 0 100% 1 1 100%

Desetil-terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%

Diurdo (pg/L) - <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%

Imidaclopride (pg/L) - <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%

Metalaxil (nq/L) 0,10 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%

Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

Pesticidas — total (ug/L) 0,50 <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

Desetil-simazina (ug/L) -— <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

Simazina (ug/L) - <0,05 | <0,05 0 100% 1 1 100%

cov 0 100% 1 1 100%

1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,750 | <0,750 0 100% 1 1 100%

Benzeno (pg/L) 1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%




Bromodiclorometano(ug/L) - 0,44 0,44 0 100% 1 1 100%

Bromoférmio(ug/L) - 2,95 2,95 0 100% 1 1 100%

Cloroférmio(pg/L) - 0,12 0,12 0 100% 1 1 100%

Dibromoclorometano(ug/L) - 1,66 1,66 0 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%

Tricloroeteno{ug/L) - <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%

Trihalometanos - total (pg/L): 100 5,17 517 0 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno(ug/L) - <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%

HAP <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Benzo(b)fluoranteno (pg/L) -—- <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%

Benzo(ghi)perileno (pg/L) - <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%

brbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Radioldgicos

Alpha total {(Bq/L) 0,10 <0,04 | <0,04 0 100% 1 1 100%

Dose Indicativa total (mSv/yr) 0,10 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%

Rad3o (Bq/L) 500,00 <10 <10 0 100% 1 1 100%

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informacdo complementar relativa a averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): O incumprimento ndo se

O Presidente da Camarf™.
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Data da publicitacdo: 24/06/2021




CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO: VILA AMELIA DO CONCELHO DE PALMELA

12 TRIMESTRE 2021

" Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n2152/2017, de 7 de
dezembro, procedeu se a verlflcagao da qualidade da dgua da rede publlca, através de andlises periddicas na torneirado

01 de Janeiro a 31 de

' consumldor, segundo (o] Programa de Controlo da Qualldade da Agua (PCQA) aprovado pela autorldade competente Marco
' (ERSAR) Y
Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos N.2 Anélises (PCQA)
. . fl).(ado.no bL 306/2,007' N.2 Andlises | % Cumprimento %
Parametro {(unidades) incluindo alteragdes ] Andlises
introduzidas pelo DL | Minimo | Méximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
152/2017)

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 0,5 0 100% 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - --- - --- - -
Azoto Amoniacal (mg/L NH,) 0,50 - == - - = -

Nidmero de colénias a 22 C (N/ml)

Sem alteracdo anormal

Nimero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragéo anormal

Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 = = — — —
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - - - — —
Cor (mg/L PtCo) 20 - - - — —
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - --- - - — -
Ferro (pg/L Fe) 200 — - . . — -
Manganés (ug/L Mn) 50 — = = . — - o
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 = — — — — — .
‘|Oxidabilidade (mg/L O,) 5 — . . — — — —
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢ao) 3 - - = - = — —
Sabor a 252C (Factor de dilui¢ao) 3 — - == — — — -
Turvagéo (NTU) 4 - - _— - —- - -
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010
Célcio (mg/L Ca) - - . - — — — —
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - S . - - -




Cobre (mg/L Cu) 2,0 — o= =

Crémio (ug/L Cr) 50 - . = — — — —
Dureza total (mg/L CaCO3) - = - — — — —
Enterococos (N/100 mL) 0 - - — — — =
Magnésio (mg/L Mg) — — o= = = = = -
Niquel (ug/L Ni) 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos ( 0,10

Benzo(b)fluoranteno (pg/L) -

Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - — —

Benzo(ghi)perileno (ug/L) -

Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - . = =

Trihalometanos - total (ug/L): 100 = - —

Cloroférmio(ug/L) -— - — —

Bromoférmio(ug/L)

Bromodiclorometano(pg/L)

Dibromoclorometano(ug/L)

Rad3o (Bq/L) 500

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas:VILA AMELIA

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Ag. do Sado SA)

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente da Ca

ALVARO MANUEL BA AMARO

Data da publicitacdo: 24/06/2021




