CAMARA MUNICIPAL DE PALMELA CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 30 TRIMESTRE 2023
NO PONTO DE ENTREGA DE VALE DE MULATAS, NO CONCELHO DE PALMELA
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n2152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da
qualidade da dgua da rede puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) 1 de julho a 30 de setembro
aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA)
Valor Paramétrico (VP) fixado no DL %
Parametro (unidades) 306/2007, incluindo alteragdes N.2 Andlises superiores VP| % Cumprimento do VP Andlises
introduzidas pelo DL 152/2017) Minimo | Maximo ad: lizad lizad
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) 0,5 0,6 0 100% 2 2 100%
Namero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alterag&o anormal N/D N/D 0 100% 2 2 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal N/D N/D 0 100% 2 2 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 241 245 0 100% 2 2 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 2 2 100%
pH (Unidades pH) 26,5e <9 7 7,6 0 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 0 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 <3 <3 0 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 6,4 1 100% 2 3 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Dimetenamida (pg/L) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: VALE DE MULATAS
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)
aoi imento de Turvacdo verificado, procedeu-se a

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Relati
recomendagdo de manutengio/limpeza/higienizacdo da rede predial previamente a realizagdo da analise de confirmagio, andlise essa que n3o confirmou o incumprimento.




